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SAŢETAK 
U smjesu fluida (voda i glicerol) dispergirane se nanoĉestice aluminijeva (III) oksida (Al2O3), 
u razliĉitim koncentracijama sa i bez stabilizatora, sa ciljem poboljšanja toplinske vodljivosti. 
Nakon postizanja stabilnosti suspenzija razliĉitih koncentracija, odreĊeno je njihovo reološko 
ponašanje, izmjereni su koeficijenti toplinske vodljivosti te specifiĉni toplinski kapacitet 
pripravljenih nanofluida. UsporeĊeni su razliĉiti teoretski modeli sa eksperimentalno 
dobivenim vrijednostima termo –fizikalnih svojstava nanofluida.  
Primjenom nanofluida u ploĉastom izmjenjivaĉu topline izraĉunat je koeficijent prijelaza i 
prolaza topline, te djelotvornost ploĉastog izmjenjivaĉa topline pri razliĉitim protocima. 
TakoĊer, mjerenja su provedena s fluidom u koji je dodan stabilizator Tween 20. Ovaj 
stabilizator izabran je kao najbolji izmeĊu testiranih (arapska guma i Triton X100) 
Reometrijskim mjerenjem utvrĊeno je da nanofluidi pokazuju newtonovska svojstva s 
neznatnim povećanjem gustoće i viskoznosti u odnosu na bazni fluid. Koeficijent prijelaza 
topline poboljšavaju se s poboljšanjem hidrodinamiĉkih uvjeta u izmjenjivaĉu topline. 
Postignuta iskorištenja u izmjenjivaĉu topline su visoka, a smanjuju se pri većim protocima 
toplog fluida te povećanjem koncentracije nanoĉestica.  
Vrijednosti eksponenata m u korelacijskim jednadţbama dobivenih korištenjem nanofluida 
povećana su u usporedbi s vrijednostima dobivenih za vodu pri laminarnim uvjetima strujanja. 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne riječi: koeficijent prijelaza topline, korelacijske jednadţbe, nanofluid, ploĉasti 
izmjenjivaĉ topline, stabilizatori   
SUMMARY 
Aluminium III oxide (Al2O3) nanoparticles have been dispersed into the mixture of a fluid 
(water and glycerol) in different concentrations with or without the stabilitator with the aim to 
improve thermal conductivity. Having achieved the stability of suspensions of different 
concentrations, the rheological behaviour of the prepared nanofluids has been determined, and 
coefficient of thermal conductivity also as the specific heat capacity have been measured. 
Different theoretical models have been compared with the experimentally obtained values of 
thermo-physical properties of nanofluids. 
By applying nanofluids in the plate heat exchanger the heat transfer coefficient and overall 
heat transfer coefficient have been calculated as well as the efficiency of the plate heat 
exchanger at different flows. Likewise, measurements have been carried out with the fluid 
which contains Tween 20 stabilitator. This stabilitator has been selected as prime among the 
tested samples. (Arab rubber and Triton X100) 
Rheometrical measurement has affirmed that nanofluids indicate Newton's behaviour with 
slight increase in density and viscosity comparing to the base fluid. Improving of 
hydrodynamic conditions in the heat exchanger leads to heat transfer coefficient increasing. 
The achieved efficiency in the heat exchanger is high, being diminished at higher flows of hot 
fluid and with the increase of nanoparticles concentration.  
By comparison with the values obtained for water in laminar flow conditions, values of m 
exponents in the correlation equations obtained for nanofluids have been increased. 
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1. UVOD 
Izmjenjivaĉi topline su ureĊaji koji sluţe za izmjenu topline izmeĊu dva ili više fluida, a ĉija 
je svrha hlaĊenje ili grijanje jednog od njih. Njihova primjena je izuzetno rasprostranjena. U 
kućanstvima izmjenjivaĉe topline susrećemo u sustavima centralnog grijanja (kotlovi, 
radijatori i sl.), sustavima hlaĊenja (isparivaĉi, kondenzatori) i sustavima pripreme potrošnje 
tople vode. Izmjenjivaĉi topline veliku primjenu imaju i u industrijskim postrojenjima i u 
termoenergetskim postrojenjima. 
Za prijenos topline koriste se konvencionalni fluidi kao što su voda, etilen glikol, glicerol ili 
ulje, koji imaju  relativno nisku toplinsku vodljivost, te se razvija ideja o poboljšanju njihove 
toplinske vodljivosti. Ideju  raspršivanja ĉvrstih ĉestica u tekućinama prvi je dao James Clerk 
Maxwell [1]. Dodatkom mikro ĉestica metala u nanosuspenziju došlo je do povećanja 
toplinske vodljivosti, ali se pojavljuju problemi poput zaĉepljenja, abrazije, velikog pada tlaka 
te brzog sedimentiranja ĉestica unutar izmjenjivaĉa topline. Konvencionalni fluidi koji sadrţe 
raspršene ultra fine metalne ĉestice nazivaju se nanofluidi, te su od posebnog interesa za 
mnoge istraţivaĉe u posljednjih nekoliko godina. Razvojem nanotehnologije moguće je 
pripraviti materijal koji ima posve drugaĉija svojstva u odnosu na makro materijal.  
Nanofluidi pokazali su povećanje koeficijenta toplinske vodljivosti. Osim toga, izbjegnuti su 
dotadašnji problemi poput zaĉepljenja i abrazije u izmjenjivaĉima topline. 
Pregledom literature, moţe se zakljuĉiti da nanofluidi posjeduju izuzetna termo-fizikalna 
svojstva koja su poţeljna pri izmjeni topline u mnogim proizvodnim procesima. Iako su 
nanofluidi pokazali dobra fizikalna svojstva, neki od problema i dalje su prisutni, osobito u 
podruĉju priprave stabilnih suspenzija. Ovaj problem  moţe se riješiti djelovanjem ultrazvuka 
te dodatkom površinski aktivne tvari koja sprjeĉava stvaranje aglomerata i sedimentaciju 
ĉestica. Sljedeći problem koji se javlja je odabir odgovarajućih korelacija. U literaturi postoji 
niz korelacijskih jednadţbi koje sluţe za proraĉun ovisno o geometriji izmjenjivaĉa topline i 
hidrodinamiĉkim uvjetima. Stoga je potrebno izabrati korelacijsku jednadţbu kojom će se 
dobiti toĉne vrijednosti koeficijenta prijelaza topline u ispitivanim uvjetima. Nadalje, 
potrebno je izraĉunati koeficijent prolaza topline te djelotvornost ploĉastog izmjenjivaĉa 
topline pri razliĉitim protocima i koncentracijama nanofluida. 
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2. TEORIJSKI DIO 
2.1. NANOSVIJET 
Nano predstavlja veliĉinu od 10-9 metara. Rijeĉ „nano“ znaĉi „patuljak“ te izmeĊu ostaloga, 
sluţi kao kratica za milijarditi dio jednog metra. To je gotovo 100 000 puta manje od presjeka 
ljudske vlasi i 100 puta manje od veliĉina koje se danas komercijalno koriste u proizvodnji. 
Jedan nanometar je poput ĉetiri atoma silicija koji stoje jedan pokraj drugoga. Na toj veliĉini 
zrnce prašine veliko je poput planeta. IzmeĊu makro svijeta, našeg svijeta i nano svijeta 
jednak je odnos kao izmeĊu debljine prsta i promjera zemlje [2]. 
 
Slika 1. Prikaz skale u nano dimenziji 
Tijekom 20.-tog stoljeća potraga za beskrajno malim, nadahnula je mnoge znanstvenike i 
unijela pravu evoluciju u naš svijet, od raĉunala i nuklearne fizike do biologije i potrage za 
novim materijalima. Moţe se reći da je u tijeku nova pustolovina gdje glavnu ulogu igra 
nanotehnologija i nanoznanost [2]. 
Nanotehnologija se bavi osmišljavanjem, karakterizacijom, proizvodnjom i primjenom 
materijala, naprava i sustava koji kontroliraju oblik i veliĉine na nanoskali. Male i neznatne 
promjene na nanoskali, odnosno sposobnost kontrole i manipulacije na razini atoma daje 
mogućnost preciznog stvaranja novih struktura, naprava i sustava koji imaju nova svojstva i 
funkcije zahvaljujući njihovim malim veliĉinama. Za nanosvijet kaţu da se nalazi izmeĊu 
svijeta vidljivog golim okom i svijeta atoma i molekula [3].  
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2.1.1. Nanoĉestice 
Temeljni sastojak u proizvodnji nanostrukture su nano ĉestice za koje više ne vrijedi 
Newtonovi zakoni gibanja, već poĉinju prevladavati kvantni efekti. To su ĉvrste ĉestice, 
veliĉina u podruĉju od 1 do 100 nm. Svojstva nano-ĉestica su izmeĊu makro materijala te 
atoma ili molekula. 
Tablica 1. Prikaz definicija za nanoĉestice i nano materijale od strane razliĉitih organizacija: 
MeĊunarodna organizacija za standardizaciju (International Organization for Standardization 
- ISO), Ameriĉko društvo za testiranje i materijale (American Society of Testing and 
Materials - ASTM), Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje (National Institute of 
Occupational Safety and Health - NIOSH), Znanstveni odbor za potrošaĉke proizvode 
(Scientific Committee on Consumer Products - SCCP), Britanska institucija za standarde 
(British Standards Institution - BSI), Savezni zavod na zaštitu na radu (Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin . BAuA) [4]. 
ISO 
Nanoĉestice Nanomaterijal 
Ĉestica u rasponu 1-100 nm (promjer). - 
ASTM 
Ultrafine ĉestice ĉija je barem jedna duljina od 
1-100 nm 
- 
NIOSH 
Ĉestica s promjerom izmeĊu 1-100 nm, ili 
vlakna u rasponu rasponu 1-100 nm. 
- 
SCCP Barem jedna strana je u nanomjerilu. 
Materijal kod kojeg je barem 
jedna strana ili unutarnja 
struktura u nanomjerilu. 
BSI Sva podruĉja ili promjeri su u nanomjerilu. 
Materijal kod kojeg je barem 
jedna strana ili unutarnja 
struktura u nanomjerilu. 
BauA Sva podruĉja ili promjeri su u nanomjerilu. 
Materijal se sastoji od 
nanostrukture ili nano tvari. 
 
 
2.1.1.1. Sinteza i priprema nanoĉestica 
Posljednjih desetljeća, raznim metodama pokušale su se dobiti nanoĉestice. Prvi materijal koji 
se koristio za dobivanje nanofluida su oksidne ĉestice, jer se lako proizvode i kemijski su 
stabilne u otopini. Razni istraţivaĉi proizveli su Al2O3 i CuO nano prah pomoću IGC procesa 
(inert-gas condensation process). Druga metoda je LASER para, disperzijska tehnika koja se 
koristi za proizvodnju SiC nanoĉestice iz SiH4 i C2H4. Ĉista kemijska sinteza je još jedna 
mogućnost za proizvodnju nanoĉestica poznate pod nazivom metalni klaster [5].  
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2.1.2. Nananofluidi 
Nanofluidi su suspenzije fluida i nano ĉestica s barem jednom kritiĉnom dimenzijom od 100 
nm [6]. Svrha njihove priprave je poboljšanje prijenosa topline pomoću nanometarske 
veliĉine krutih ĉestica (kao što su metali, legure, keramika, poluvodiĉi, nanocijevĉice) koje su 
suspendirane u uobiĉajenim kapljevinama za prijenos topline (kao što je voda, ulja, etilen 
glikol i smjese) [7].  
Grijanje ili hlaĊenje kapljevine je vrlo vaţno u mnogim industrijskim podruĉjima, ukljuĉujući 
elektroniku, grijanje, ventilaciju i klimatizaciju, te transporta. Toplinska vodljivost kapljevina 
igra vaţnu ulogu u razvoju energetski uĉinkovite opreme za prijenos topline. Konvencionalne 
tekućine za prijenos topline imaju relativno slabu toplinsku vodljivost u odnosu na većinu 
krutih tvari.  
Postoje dvije metode priprave nanofluida: 
1. U jednom koraku (en. one – step) – sinteza nanoĉestica direktno u tekućinu za prijenos 
topline. 
2. U dva koraka (en. two – step) – nanoĉestice ili nanocijevĉice se prvo proizvode u 
obliku suhog praha, a zatim se u drugom koraku dispergiraju u kapljevinu [1]. 
 
 
2.1.2.1. Obilježja nanofluida 
Nanofluidi mogu se smatrati kapljevinama za prijenos topline novog doba jer daju bolje 
mogućnosti za poboljšanje uĉinkovitost prijenosa topline u odnosu na ĉiste kapljevine. Od 
njih se oĉekuje da imaju bolja svojstva u usporedbi s konvencionalnom kapljevinama za 
prijenos topline, kao i kapljevine koje sadrţe mikro veliĉine metalnih ĉestica. Daljnji razvoj 
nanofluida koĉi ĉinjenica da postoje velike razlike u objavljenim rezultatima, do kojih dolazi, 
vjerojatno zbog loše raspršenosti ĉestica i karakterizacije suspenzija te nedostatka teorijskog 
razumijevanja mehanizama.  
Kada su ĉestice ispravno raspršene, tada se od nanofluida oĉekuju sljedeće prednosti: 
1. Veća koliĉina prenesene topline – velika površina naonĉestica omogućuje veći 
prijenos topline. Ĉestice sitnije od 20 nm mogu nositi 20% svojih atoma na svoju 
površinu što ih istovremeno stavlja na raspolaganje za toplinsku interakciju. Još jedna 
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prednost je pokretljivost ĉestica, što moţe dovesti do mikro – konvekcije u tekućini i 
time povećati prijenos topline. Već je utvrĊeno da se toplinska vodljivost nanofluida 
znaĉajno povećava s porastom temperature, koje se mogu pripisati gore navedenom 
razlogu. 
2. Stabilnost – budući da su ĉestice vrlo male te male masa, vrijeme potrebno da doĊe do 
sedimentacije je relativno dugo. Time se smanjuje glavni nedostatak, prije korištenih 
mikro -suspenzija, taloţenje ĉestica te se dobiva stabilniji nanofluid. 
3. Prolaz bez zaĉepljenja – nanofluidi neće, općenito, biti samo bolji mediji za prijenos 
topline, već će takoĊer biti pogodan za korištenje u mikrokanalima. Korištenje mezo 
ili mikro ĉestica nije pogodno jer zaĉepljuju mikrokanale.  
4. Manja pojava erozije – zbog male veliĉine ĉestica, sudari sa ĉvrstom stjenkom su puno 
manji te su manje šanse za pojavu erozije kao npr u izmjenjivaĉu topline, cjevovodu ili 
pumpi. 
5. Smanjenje snage pumpe – snaga pumpe proporcionalna je s brzinom protoka i padom 
tlaka. Znaĉajnim povećanjem brzine protoka povećava se i snaga pumpe. Velike 
uštede u pumpi mogu se postići ukoliko se poveća toplinska vodljivost s malim 
volumnim udjelom ĉestica [5]. 
 
 
2.1.2.2. Stabilnost nanofluida 
Površinski aktivne tvari koje se koriste za stabilizaciju nanofluida takoĊer se nazivaju i 
disperzana sredstva. Dodavanje disperzanata u dvofazni sustava je jednostavan i ekonomski 
prihvatljiv naĉin za poboljšanje stabilnosti nanofluida. Disperzijska sredstva u malim 
koliĉinama neće znaĉajno utjecati na površinske karakteristike sustava. Dispergirane ĉestice 
mogu prijanjati jedna uz drugu i zajedno formirati agregate, zbog djelovanja gravitacije. 
Stabilnost znaĉi da ĉestice ne agregiraju znaĉajnom brzinom. Brzina agregacije općenito se 
odreĊuje iz uĉestalost sudara i vjerojatnost nastajanja kohezije tokom sudara. Derjaguin, 
Verway, Landau i Overbeek (DLVO) su razvili teoriju koja prouĉava koloidnu stabilnosti. U 
DLVO teoriji stabilnost ĉestica u otopini je odreĊena zbrojem van der Waalsovih privlaĉnih i 
odbojnih elektriĉnih sila koje postoje izmeĊu ĉestica koje se meĊusobno pribliţavaju zbog 
Brownovog gibanja. Ako je privlaĉna sila veća od odbojne, tada se dvije ĉestice sudaraju, a 
suspenzija nije stabilna. Ako ĉestice imaju dovoljno visoku odbojnost, suspenzije će biti 
Primjena nanofluida u pločastom izmjenjivaču topline 
 
6 
 
stabilna. Odbojna sile izmeĊu ĉestica moraju biti dominantne kako bi imali stabilan nanofluid 
ili koloid.   
Postoje dva mehanizma da se sile izmeĊu ĉestica uravnoteţe i time sprijeĉe aglomeraciju. 
1. Elektrostatska stabilizacija – postojanje elektriĉnog naboja na površini ĉestica je 
glavni izvor kinetiĉke stabilnosti. Elektrostatiĉka stabilizacija nastaje adsorpcijom iona 
na elektrofilnu metalnu površinu (Slika 2.). Adsorpcija stvara dvostruki ili više 
elektriĉnih slojeva što rezultira Coulombovim odbojnim silama izmeĊu nanoĉestice. 
2. Steriĉka stabilizacija – postiţe se okruţivanjem metalnog centara slojevima materijala 
koji su steriĉki glomazni, poput polimera i površinski aktivnih tvari. Ovi veliki 
adsorbati stvaraju prostornu barijeru koja sprjeĉava aglomeraciju metalnih ĉestica 
(Slika 2.) [8] . 
 
Slika 2. Slikoviti prikaz elektrostatske i steriĉke stabilizacije 
 
 
2.1.2.3. Primjena nanofluida 
Zbog svojih dobrih toplinskih svojstva nanofluidi se mogu koristiti u mnogim inţenjerskim 
granama od automobilske industrije, medicine, u rashladnim sustavima elektronike do 
raĉunala [9].  
Velike uštede energije i smanjenje odreĊenih emisija plinova ostvarit će se korištenjem 
nanaofluida. U US industriji, korištenjem nanofluida moguće je oĉuvati 1 trilijun BTU 
(British Thermal Unit) energije. Ameriĉki elektroenergetski sustav koristi nanofluid u 
zatvorenom ciklusu te time mogu uštedjeti oko 10-30 trilijuna BTU energije godišnje 
(ekvivalent za godišnju potrošnju energije je od oko 50 000-150 000 kućanstava). Smanjenje 
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emisija će biti oko 5,6 milijuna tona ugljiĉnog dioksida, 8600 tona dušiĉnih oksida, te 21.000 
metriĉkih tona sumporovog dioksida [8]. 
Kao primjer navodi se firma Michelin iz Sjeverne Amerike za proizvodnju gume. Prilikom 
obrade potrebno je ohladiti gumu. Takav proces zahtijeva više od 2 milijuna galona tekućine 
za prijenos topline. Cilj Michelina u ovom projektu je povećanje produktivnosti od 10% ako 
se koristi odgovarajući nanofluid.  
Brzi razvoj moderne tehnologije znaĉi da će novija elektronika stvarati ogromne koliĉine 
topline. Time se pogoršava normalan rad elektroniĉkih ureĊaja, smanjuje se njihova 
pouzdanost i oĉekivani vijek trajanja. U 2007. godini jedan mikroĉip kod poluvodiĉa stvarao 
330 W/m
2
 toplinskog toka, dok je 2011. visoko uĉinkoviti ĉip generirao 520 W/m2 topline. 
Korištenjem nanofluida moguće je poboljšati sustav hlaĊenja koji je jedan od najvaţnijih 
problema u projektiranju elektroniĉkih komponenti [10].  
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2.2. IZMJENJIVAĈI TOPLINE 
Izmjenjivaĉi topline su jedan od najĉešće korištene opreme u procesnoj industriji, koriste se 
za prijenos topline izmeĊu dvije procesne struje. Svaki proces koji zahtjeva grijanje, hlaĊenje 
ili promjenu faze (kondenzacija ili isparavanje) mora koristit izmjenjivaĉe topline [11]. 
S obzirom na konstrukciju mogu biti: cijevni, spiralni i ploĉasti. 
Smjer strujanja fluida moţe biti istostrujni, protustrujni i kriţni. O njihovoj konstrukciji i 
izvedbi ovisit će njihova primjena i djelotvornost. Za opis i proraĉun izmjene topline do koje 
dolazi u izmjenjivaĉu topline potrebno je poznavanje naĉina izmjene topline, kondukcijom, 
konvekcijom i ĉesto radijacijom [12]. 
 
 
2.2.1. Lemljeni ploĉasti izmjenjivaĉi topline 
Ploĉasti izmjenjivaĉi topline (en. Plate Heat Exchangers) uvedeni su prije 80-tak godina, ali 
se relativno rijetko koriste u kemijskoj industriji. To su izmjenjivaĉi topline koji koriste 
tehnologiju ploĉa s više usporednih prolaza za prolaz radnog medija.  
MeĊutim u nekim primjenama ploĉasti izmjenjivaĉi topline mogu imati bitne prednosti pred 
cijevnim, npr.: 
1. stvarni protustrujni tok 
2. brzina prijenosa topline 3-5 puta veća, zbog veće turbulencije 
3. propuštanje fluida se lako uoĉava 
4. zauzimaju 50-80% manje prostora 
5. potrebno je kraće vrijeme za servisiranje (rastavljanje i sastavljanje) 
6. izvedba se lako mijenja dodavanjem ili oduzimanjem novih ploĉa [12]. 
Nedostaci ovih izmjenjivaĉa su: 
1. ograniĉeni radni tlak do 1000 kPa 
2. u sluĉaju neĉistih fluida relativno lako dolazi do zaĉepljenja 
3. nisu pogodni kada dolazi do kondenzacije [11] 
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2.2.2. Opis geometrije ploĉastog izmjenjivaĉa topline 
Brtve u izmjenjivaĉu topline su napravljene od razliĉitih elastomera (EPDM, fluorocarbon) i 
zbog toga je najviša radna temperatura 250 °C. Razlika temperatura ˝toplog˝ i ˝hladnog˝ 
fluida moţe biti i do 1 °C (kod cijevnih je oko 5 °C), što omogućuje i do 90% iskorištenja 
topline, za razliku od cijevnih gdje se ta vrijednost kreće oko 50%. 
Konstrukcija ovih izmjenjivaĉa je u obliku riblje kosti ili ribaće ploĉe i zbog toga će biti veći 
pad tlaka nego u cijevnom izmjenjivaĉu. Prednost ovih nabora je u tome što omogućuju veću 
turbulenciju oba fluida (Re < 500), tj. omogućuju bolji prijenos topline zbog veće površine, a 
time su manji otpori prijenosa.  
Ploĉe izmjenjivaĉa topline izgraĊene su obiĉno od nehrĊajućeg materijala: nehrĊajući ĉelik, 
titan, nikal, Inkoloy 825, Hastelloy C, bronca, bakar – nikal legure (monel). Oni nisu prikladni 
za plinove i jako viskozne kapljevine gdje obiĉno dolazi do loše raspodjele fluida u 
meĊuprostoru izmeĊu ploĉa [12]. 
Na slici 3. je prikazana shema ploĉastog izmjenjivaĉa topline kroz kojeg topli i hladni fluid 
prolaze u protustruji. 
 
 
Slika 3. Protustrujni tok u ploĉastom izmjenjivaĉu topline. 
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2.4.5. Efikasnost izmjenjivaĉa topline– NTU metoda 
Kod idealnog izmjenjivaĉa topline, izlazna bi temperatura toplijeg fluida bila izjednaĉena s 
ulaznom strujom hladnijeg fluida. U tom sluĉaju prenesena toplina bila bi maksimalna. 
Kod stvarnih izmjenjivaĉa, prenesena toplina, Q manja je od maksimalne, pa moţemo 
definirati stupanj efikasnosti ili uĉinkovitosti izmjenjivaĉa topline. On se moţe odrediti 
raĉunski i grafiĉki. Ovdje će se definirati efikasnost samo raĉunski: 
                  (1) 
 
 
     
(    (  
    
    
))
 
(2) 
Broj jedinica prijenosa topline, NTU je mjera veliĉine izmjenjivaĉa topline, koja je direktno u 
funkciji površine izmjene topline (geometrijske karakteristike). Hidrodinamiĉke karakteristike 
utjeĉu na koeficijent prolaza topline K, i minimalnu vodenu vrijednost, Cmin. Izmjenjivaĉ 
topline koji po jedinici volumena ima najveću površinu je dobar izmjenjivaĉ topline [11]. 
 
    
   
    
 
  
      
 
 
(3) 
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2.3. FIZIKALNO – TOPLINSKA SVOJSTVA NANOFLUIDA 
Ideju raspršivanja ĉvrstih ĉestica u tekućinama dao je James Clerk Maxwell. U prošlosti je 
postojao nedostatak industrijskog interesa za poboljšanje toplinskih svojstva pomoću 
suspenzija koje sadrţe milimetarske ili mikronske veliĉine ĉestica, uglavnom zbog slabe 
stabilnosti i problema do kojih dolazi zbog reološkog ponašanja suspenzije. Taloţenje ĉestica 
iz suspenzije rezultiralo je zaĉepljenjem kanala. Nedavno je pokazano da ĉvrste nanoĉestice 
dimenzija ~ 10 – 40 nm su izuzetno stabilne. Uĉinkovitost prijenosa topline ovisi o fizikalno – 
toplinskim svojstvima fluida: gustoći, toplinskom kapacitetu, viskoznosti i toplinskoj 
vodljivosti [1].   
 
 
2.3.1. Gustoća 
Gustoća nanofluida odreĊuje se na fiziĉkom naĉelu pravila smjese, moţe se izraĉunati 
pomoću korelacije: 
 
     (
 
 
)
   
 
     
     
 
         
     
 (    )                 (4) 
Da bi se ispitala valjanost ove jednadţbe napravljena su brojna eksperimentalna istraţivanja 
za mjerenje gustoće nanofluda. Istraţivanje je pokazalo odliĉnu podudaranost 
eksperimentalnih i teorijskih rezultata. Iz jednadţbe je vidljivo da sa povećanjem volumne 
koncentracije ĉestica dolazi do povećanja gustoće [15]. 
 
 
2.3.2. Specifiĉni toplinski kapacitet 
Specifiĉni toplinski kapacitet materijala definira se kao toplina koja je potrebna da se jednom 
kilogramu tog materijala povisi temperatura za 1 kelvin (ili stupanj celzijusa). Kako je 
specifiĉni toplinski kapacitet metala manji od kapljevina, oĉekuje se smanjenje toplinskog 
kapaciteta nanofluida. Pokazano je kako se specifiĉni toplinski kapacitet smanjuje s 
povećanjem volumne koncentracija nanoĉestica 16. 
Postoje dva modela odreĊivanja specifiĉnog toplinskog kapaciteta nanofluida. Model I, Li i 
Xuan (2000), je sliĉan teoriji miješanja idealnih plinova. Bazira se na linearnoj ovisnosti 
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specifiĉnog toplinskog kapaciteta o kapacitetu baznog fluida, nanoĉestica, i volumnoj 
koncentraciji ĉestica. 
           (   )     (5) 
Iako je jednostavan i ĉesto se koristi, ovaj model nije teoretski potvrĊen u svrhu odreĊivanja 
toplinskog kapaciteta nanofluida.  
Model II se bazira na pretpostavkama toplinske ravnoteţe izmeĊu ĉestica i polja koje ih 
okruţuju. On opisuje specifiĉni toplinski kapacitet kao: [18] 
 
     
 (   )  
(   )(   ) 
    (   )  
 
 
(6) 
U ovom radu korišten je model I za raĉunanje specifiĉnog toplinskog kapaciteta. 
 
 
2.3.3. Viskoznost 
U svim fluidima postoji sila trenja izmeĊu molekula te zbog toga, fluidi, pokazuju odreĊeni 
otpor prema protoku. Viskoznost je transportno svojstvo koje se odnosi na otpornost 
materijala prema protoku [1]. 
OdreĊivanje viskoznosti puno je teţe od odreĊivanja gustoće i specifiĉnog toplinskog 
kapaciteta. Razlog toga je što viskoznost ovisi o mnogim ĉimbenicima kao što su: veliĉina, 
raspodjela i oblik ĉestica, mogućnost aglomeracije i stvaranja klastera (skupina) ĉestica, 
nasumiĉno Brownovo gibanje, graniĉna površina izmeĊu ĉestica i baznog fluida, pH 
nanofluida i aditiva i temperatura nanofluida. Zbog svih ovih utjecaja postoji niz fiziĉkih 
mehanizama i matematiĉkih modela koji opisuju izraĉunavanje dinamiĉke viskoznosti za 
nanofluide. Einstein (1956.) je prvi dao ideju o mjerenju viskoznosti suspenzija pomoću 
viskoznosti baznog fluida i volumne koncentracije ĉestica te je iz toga dao fenomenološku 
hidrodinamiĉku jednadţbu:[11] 
      (       )   (7) 
Kako je njegov model bio primjenjiv samo na veće veliĉine ĉestica kao što su milimetri i 
mikrometri, model se dalje razvija da bi bio primjenjiv i za nanofluide [17]. 
Brinkman proširuje i poboljšava Einstein-ovu jednadţbu za koncentrirane suspenzije: 
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(   )   
 
(8) 
Efekt Brown-ovog gibanja na viskoznost u suspenziji ĉvrstih sferiĉnih ĉestica prouĉavao je i 
Batchelor (1977). Za suspenzije izotropne strukture, viskoznost je dana s izrazom: [19] 
      (           
 )    (9) 
U ovom radu korištena je Einstein-ova jednadţba (1956.) kako bi se usporedile teorijske i 
eksperimentalne vrijednosti viskoznosti. 
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2.4. PROLAZ TOPLINE 
Ukoliko se toplina prenosi s jednog fluida na drugi koji su meĊusobno odijeljeni ĉvrstom 
stjenkom, govorimo o prolazu topline. Toplina prelazi s toplijeg na hladnije tijelo jer postoji 
razlika temperature. Takav prijenos se odvija sve dok se ne postigne ravnoteţno stanje. U tom 
trenutku više ne postoji pokretaĉka sila. U industrijskoj praksi od najvećeg je znaĉaja brzina 
procesa koja se u kemijskom inţenjerstvu izraţava po jedinici površine i naziva se fluks 
(gustoća toka). 
                
               
     
   
  
          
 
Općenito, gustoća toka topline ovisi o fizikalnim svojstvima, geometrijskim i 
hidrodinamiĉkim karakteristikama promatranog sustava. Hidrodinamiĉki uvjeti utjeĉu na 
formiranje hidrodinamiĉkog graniĉnog sloja koji se javlja kao posljedica djelovanja stjenke i 
viskoznosti fluida te unutar njemu postoji gradijent brzine. Svojim postojanjem 
hidrodinamiĉki graniĉni sloj utjeĉe na prijenos topline pruţajući otpor pa se zbog toga uvijek 
nastoji proces voditi u takvim uvjetima da je njegova debljina što manja. Analogno, pri 
zagrijavanju gibajućeg fluida dolazi do formiranja i toplinskog graniĉnog (  ) sloja u kojem 
postoji toplinski gradijent.  
Promjenom hidrodinamiĉkih uvijeta, koji su definirani Re znaĉajkom, dolazi do promjene 
debljine hidrodinamiĉkog, a istovremeno i debljine toplinskog graniĉnog sloja. Debljina 
graniĉnih slojeva definirana je Re – znaĉajkom prema Polhousenu.  
 
  
  
√  
                        
 
   
                          
 
   
  (10) 
Iz toga slijedi da se povećanjem Re-znaĉajke smanjuje debljina graniĉnih sloja, te se na taj 
naĉin smanjuje i otpor prijenosu topline, odnosno povećava se koeficijent prijelaza topline. 
Kako bi se odredio koeficijent prijelaza topline, ĉesto se koriste bezdimenzijske korelacijske 
jednadţbe u kojim su konstante i eksponenti eksperimentalno odreĊeni. 
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2.4.1. Koeficijent toplinske vodljivosti 
Već je spomenuto da je prijelaz topline uvjetovan postojanjem temperaturne razlike. 
Prenesena toplina je dakle vektorska veliĉina usmjerena suprotno od temperaturnog 
gradijenta. Fourier je na temelju takvih spoznaja još poĉetkom 19. stoljeća postavio zakon 
  ⃗⃗⃗⃗              
Prema Fourierovu zakonu prenesena je toplina proporcionalna negativnom gradijentu 
temperature. Faktor proporcionalnosti λ ovisi o materijalu kroz koji se toplina provodi. Što je 
taj faktor veći, to će se uz isti gradijent temperature prenijeti više topline. 
 
 
             Slika 4. Prijenos topline 
 
Općenito vrijedi pravilo da su dobri vodiĉi elektriĉne struje ujedno i dobri vodiĉi topline. 
Proraĉun toplinske vodljivost i viskoznost nanofluida su još uvijek kontradiktorni u razliĉitim 
publikacijama. Još uvijek je nejasno koji su najbolji modeli za definiranje toplinske 
vodljivosti i viskoznosti nanofluida. Razlog je utjecaj ĉitavog niza parametara (koncentracija, 
oblik i veliĉina ĉestica, nastajanje aglomerata te prisutnost disperganata) na njihovu 
vrijednost. Postoji niz modela kojima se moţe izraĉunati toplinska vodljivost [15]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koeficijent toplinske vodljivosti, λ, pokazatelj je 
stupnja propusnosti materijala za voĊenje topline. 
Oznaĉuje fizikalno svojstvo tvari i posljedica je 
molekularnog zbivanja unutar tvari. Zove se još i 
izotropna toplinska provodljivost jer je nezavisna od 
smjera [18]. Taj se koeficijent mijenja u širokom 
rasponu od materijala koji dobro vode toplinu do onih 
koji je vode veoma loše.  
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Tablica 2. Modeli za izraĉunavanje koeficijenta toplinske vodljivosti 
Maxwell   
   (        )
      
 
Pak/Cho     [       ]     
Timofeewa     [    ]     
WASP     *
          (     )
         (     )
+     
Bruggeman 
   
  
 [(     )
  
  
 { (    )   }]
   
  
  
 
Hamilton/Crosser 
 
    
   (   )   (   )  (     )
   (   )     (     )
   
 
 
2.4.2. Koeficijent prijelaza topline 
Vrijednost koeficijenta prijelaza topline definira brzinu izmjene topline konvekcijom. 
Koeficijent prijelaza topline izmeĊu dva fluida moţe se procijeniti korištenjem slijedećih 
korelacija: 
Tablica 3. Korelacijske jednadţbe za izraĉunavanje koeficijenta prijelaza topline 
Jackson i Troupe (1966)              ̇    
       
    
Kays  i Crawford (1980)         
 
  
   
      
 
 ⁄  
Kakac  i Liu (2002)         
 
  
   
        
 
 ⁄  
Bounapane (1963)         
 
  
   
       
    
Sve korelacijske jednadţbe pokazuju ovisnost koeficijenta prijenosa topline o Re i Pr 
znaĉajci.  
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2.4.3. Prandtlova znaĉajka 
Prandtlova znaĉajka predstavlja omjer difuzivnosti koliĉine gibanja (kinematiĉka viskoznosti) 
i temperaturne difuzivnosti (koeficijentom temperaturne vodljivosti). Dakle, Prandtlova 
znaĉajka ovisi o fizikalnim svojstvima fluida. 
 
   
  
  
 
   
 
     
 
 
    
 
 (11) 
Kod viskoznih tekućina najĉešće je Pr>1 što znaĉi da je hidrodinamiĉki graniĉni sloj veći od 
toplinskog. Budući da se promjenom temperature mijenjaju i fizikalna svojstva fluida, nije 
svejedno da li se radi o hlaĊenju ili zagrijavanju. Tako npr., brzina prijenosa topline kod 
kapljevina veća je kod zagrijavanja nego kod hlaĊenja. Prandtlova znaĉajka je bitna jer njome 
opisujemo konvekciju, odnosno prijenos topline izmeĊu ploĉa i fluida. 
 
 
2.4.4. Nusseltova znaĉajka 
Nusseltova znaĉajka predstavlja odnos izmeĊu ukupno prenesene topline i topline prenesene 
kondukcijom, tj. omjer gustoće toplinskog toka za kojeg je mjerodavan koeficijent prijelaza 
topline, α i gustoće toplinskog toka koji bi s istim ∆T provoĊenjem prošao kroz sloj debljine L 
uz odgovarajući koeficijent toplinske vodljivosti, λ. 
 
   
   
 
 
(12) 
Nusseltova znaĉajka odreĊuje se preko korelacijskih jednadţbi koje se najĉešće dobivaju 
eksperimentalno [19]. 
     (     ) (13) 
 
                (14) 
Faktori u ovoj bezdimenzijskoj korelaciji ovise o hidrodinamiĉkim uvjetima u sustavu te 
geometrijskim karakteristikama sustava i samom sustavu, konstanata, k povezuje 
termofizikalna svojstva nanofluida, dok eksponent m ukazuje na hidrodinamiĉke uvjete. 
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3. EKSPERIMENTALNI DIO 
3.1. DEFINIRANJE SVRHE ISTRAŽIVANJA 
Osnovni zadatak je ispitati mogućnost priprave i primjene nanofluida u izmjenjivaĉu topline 
kako bi se povećala njegova efikasnost prijenosa topline. Pri tome je potrebno:  
1. dobiti stabilnu nanosuspenziju u razliĉitim volumnim udjelima vode i glicerolu,  
2. odrediti toplinska i reološka svojstva nanofluida, 
3. na temelju eksperimentalnih podataka u IT razviti korelacijsku jednadţbu koja 
povezuje hidrodinamiĉke uvjete s toplinskim svojstvima nanofluida. 
 
 
3.2. MATERIJAL 
3.2.1. Nanoĉestice Al2O3 
Suspenzije su pripremljene i mjerenja provedena na industrijski proizvedenim nanoĉesticama 
Al2O3 (komercijalnog naziva: AEROXID Alu C), proizvoĊaĉa Evonik, slijedećih 
karakteristika: 
Tablica 4. Karakteristike nanoĉestica Al2O3 proizvoĊaĉa Evonik 
 BET površina, 
m
2
/g 
gubitak 
sušenja, % 
pH 
indeks 
refrakcije 
kemijski 
sastav 
alotropska 
modifikacija 
AEROXID 
Alu C 
100±15 ≤5.0 4.5-5.5 1.69 Al2O3 33% δ i 66% γ 
 
 
3.2.2. Voda 
Tablica 5. Fizikalno-kemijska svojstva vode 
 ρ, kg/m3 TV, °C TT, °C Mr, g/mol kemijski sastav cp, kJ/kg·K 
Voda 1000 100 0 18,016 H2O 4,1813 
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3.2.3. Glicerol 
Tablica 6. Fizikalno – kemijska svojstva glicerola 
 ρ, kg/cm3 TV, °C TT, °C Mr, g/mol kemijski sastav cp, kJ/kg·K 
Glicerol 1261 290 17,8 92,09382 C3H8O3 2,43 
 
 
3.2.4. Stabilizatori 
Tablica 7. Fizikalno – kemijska svojstva stabilizatora 
 ρ, kg/cm3 HLB TV, °C Mr, g/mol kemijski sastav 
Arapska guma 1350 - - - C26H34N2O13 
Tween 20 1100 16,7 > 100 1227.54 C58H114O26 
Triton X100 1070 - 270 647 C14H22O(C2H4O)n (n = 9-10) 
 
 
3.3. PRIPRAVA SUSPENZIJA 
Za pripravu nanosuspenzija korišteni su kao bazni fluidi destilirana voda, glicerol (GLY), te 
nanoĉestice Al2O3 u razliĉitim omjerima vode i GLY, te razliĉitim volumnim udjelima 
nanoĉestica. Nanosuspenziju je potrebno stabilizirati, odnosno sprijeĉiti aglomeraciju 
nanoĉestica; što se postiţe djelomiĉno pomoću ultrazvuka pri frekvenciji od 20% u trajanju od 
1sata. Da bi se dodatno poboljšala stabilnost koristi se stabilizator Tween 20. Nakon 
djelovanja ultrazvuka, nanosuspenzije se stavljaju u epruvete i prati se njihova stabilnost 
vizualnom provjerom. Nanosuspenzije se smatraju stabilnim i pogodnim za primjenu u 
izmjenjivaĉima topline, ako unutar mjesec dana ne dolazi do odjeljivanja slojeva. 
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3.3. UREĐAJI 
3.3.1. Instrument 3 u 1 – FTN  
UreĊaju 3 u 1 – FTN objedinjuje funkcije triju instrumenata: turbidimetra, nefelometra i 
fotokolorimetra uz jednostavnu komunikaciju s osobnim raĉunalom. UreĊajem se prati 
promjena nefelometrijskih jedinica turbiditeta kroz 20 do 50 dana. Instrument  registrira 
promjenu jaĉine (intenziteta) prolaznog zraĉenja ili jaĉine raspršenog zraĉenja kao posljedicu 
sraza s ĉesticama. Praćenjem dobivenih podataka u vremenu odreĊuje se stabilnost suspenzije. 
 
 
3.3.2. Ultrazvuĉni homogenizator Bandelin sonoplus HD 3200 
Oprema koja je korištena pri pripravi uzorka (stabilne suspenzije) je ultrazvuĉni 
homogenizator Bandelin sonoplus HD 3200 (slika 3.). Snage 200 W i mogućnost promjene 
amplitude u rasponu od 10 do 40 %.  
U pripremljeni uzorak, definirane mase kapljevine i dodatka nanoĉestica uronjena je 
ultrazvuĉna sonda je tipa TT 13. Kako bi se nanoĉestice raspršile u kapljevini, ispitivani su 
razliĉiti uvjeti pripreme nanofluida: razliĉite koncentracije Al2O3, kapljevine i razliĉite 
ultrazvuĉne frekvencije i vremena tretiranja s ultrazvukom. 
 
Slika 5. Ultrazvuĉna sonda Bandelin sonoplus HD 3200 
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3.3.3. UreĊaj za odreĊivanje gustoće - Mettler toledo densitometer 30PX 
Mettler toledo densitometer 30PX je instrument za odreĊivanje gustoće ili specifiĉne teţine 
kapljevina. Djeluje na principu oscilirajuće cijevi i rezultate prikazuje u sekundi.  
 
Slika 6. Mettler toledo densitometer 30PX 
 
 
3.3.4. Rotacijski reometar Brookfield DV – III ULTRA 
Reološka svojstva pripremljenih suspenzija odreĊena su na termostatiranom Brookfieldov 
reometru DV – III ULTRA. OdreĊene su ovisnosti smiĉnog naprezanja o smiĉnoj brzini pri 
razliĉitim temperaturama u podruĉju 15 do 55 °C. 
 
Slika 7. Rotacijski reometar Brookfield DV – III ULTRA 
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3.3.5. UreĊaj za odreĊivanje koeficijenta toplinske vodljivosti - Transient hot bridge 1 
Koeficijenti toplinske vodljivosti i temperaturne difuzivosti za sve pripravljene uzorke 
odreĊeni su na ureĊaju Transient hot bridge 1 (THB 1) proizvoĊaĉa Linseis. Ovaj ureĊaj 
koristi trakasti izvor topline koji je ujedno i temperaturni senzor. Pripravljenim suspenzijama 
odreĊen je koeficijent toplinske vodljivosti.  
 
Slika 8. Transient hot bridge 1 (THB 1) 
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3.4. APARATURA 
Aparatura potrebna za pripravu stabilne suspenzije prikazana je na slici 9., a sastoji se od 
ultrazvuĉnog homogenizatora sa sondom koja je uronjena u posudu s duplom stjenkom. Kako 
se tijekom priprave suspenzije zbog djelovanja ultrazvuĉnog homogenizatora, razvija toplina, 
potrebno je nanofluid hladiti. Za to je korišten termostat Julabo F 12. 
 
Slika 9. Aparaturu korištena za  pripravljanje suspenzije nanofluida 
Mjerenja su provedena u ploĉastom izmjenjivaĉu topline CB30-10L s hladnim fluidom, 
vodom te toplim nanofluidom sa suspendiranom nanoĉesticama Al2O3 (slika 10.). Ulazna 
temperatura toplog fluida iznosila je oko 50°C. Tokom mjerenja mijenjani su protoci oba 
fluida u intervalu od 40 do 370 mL/min. Korišten je nanofluid koncentracije ĉestica od 0,3 do 
1,4 %.  
Aparatura se sastojala od ploĉastog izmjenjivaĉa topline, spremnika sa toplim fluidom, 
peristaltiĉke pumpe za transport toplog (nanofluida), temperaturnih osjetila za mjerenje 
ulaznih i izlaznih temperatura toplog i hladnog fluida te rotametra za odreĊivanje protoka 
vode (hladni fluid) iz slavine. 
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Slika 10. Shematski prikaz aparature za odreĊivanje koeficijenta prijelaza topline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 11. Prikaz korištenog izmjenjivaĉa topline Alfa Laval CB30-10L 
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3.5. METODIKA PRORAĈUNA 
Na slici 12. prikazane su dimenzije korištenog ploĉastog izmjenjivaĉa topline CB30-10L, 
širina i duljina ploĉe, razmak izmeĊu ploĉa.  
 
Slika 12. Shematski prikaz chervon ploĉe 
Nanofluid struji u suprotnom smjeru od vode što ĉini protustrujni izmjenjivaĉ topline. Ta dva 
fluida su odijeljena stjenkom ploĉe debljine 1 mm, a razmak izmeĊu svake ploĉe je 1 mm. 
Ploĉe su rebrastog profila i izraĊene su od nehrĊajućeg ĉelika koji je lemljen pomoću bakra 
(Alloy 316/Cu). Iako je idealan za brojne primjene, bakar nije pogodan za agresivne fluide 
[20]. 
Eksperimentalno odreĊeni podaci u izmjenjivaĉu topline su: protoci i temperature ulaza i 
izlaza oba fluida, te eksperimentalno odreĊene gustoće, viskoznosti pripremljenih nanofluida 
te koeficijent toplinske vodljivosti. Specifiĉni toplinski kapaciteti odreĊen je raĉunski prema 
literaturnim modelima.  
Iz toplinske bilance izmjenjivaĉa topline izraĉunava se toplinska duţnost izmjenjivaĉa za 
hladni fluid: 
   ̇     ̇      (          ) (15) 
 
 
Primjena nanofluida u pločastom izmjenjivaču topline 
 
26 
 
za topli: 
   ̇     ̇      (          ) (16) 
Zatim je potrebno odrediti vodenu vrijednost fluida.  
    ̇     (17) 
Kako je topli fluid, fluid s minimalnom toplinskom vrijednošću, toplinski tok toplog fluida 
uzima se dalje u proraĉunu za koeficijent prolaza topline, K. 
Koeficijent prolaza topline, K, izraĉunava se iz kinetiĉke jednadţbe: 
 
  
 ̇
        
 (18) 
Faktor korekcije iznosi 0,95, a odreĊen je iz standardiziranih grafiĉkih prikaza za ploĉaste 
izmjenjivaĉe topline [12]. 
 
 
Slika 13. Shema izmjene topline kod protustrujnog izmjenjivaĉa topline 
Srednja pokretaĉka sila raĉuna se iz logaritamska razlike na jednom, odnosno drugom kraju 
IT:  
 
     
(       )
  (
   
   
)
 (19) 
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Koeficijent prijelaza topline na strani nanofluida izraĉunava se iz koeficijenta prolaza topline. 
 
    
 
 
 ⁄  
 
  ⁄  
 
 ⁄
 (20) 
Kao nepoznanica javlja se koeficijent prijelaza topline na strani vode, αv. U literaturi postoji 
niz korelacijski jednadţbi koje sluţe za proraĉun ovisno o geometriji izmjenjivaĉa topline i 
hidrodinamiĉkim uvjetima. Stoga je potrebno izabrati korelacijsku jednadţbu kojom će se 
dobiti toĉne vrijednosti koeficijenta prijelaza topline u ispitivanim uvjetima. U tablici 3 su 
prikazane ispitane jednadţbe. 
Napravljeni su dodatni eksperiment koji ukljuĉuje izmjenu topline izmeĊu tople i hlade vode. 
Slaganje izmeĊu izraĉunate (teorijske) i stvarne površine korištenog izmjenjivaĉa topline, 
ukazuje na odabir korelacijske jednadţbe.  
Teorijska površina At izraĉunava se: 
 
   
 
        
 (21) 
Koeficijent prolaza topline predstavlja reciproĉnu vrijednost sume svih otpora prijenosu 
topline u danom sustavu (konvekcija, kondukcija, radijacija, naslage).  
 
  
 
 
   ⁄  
 
 ⁄  
 
   ⁄
 (22) 
U tablici 8. su prikazane izraĉunate vrijednosti, prema razliĉitim formulama, za koeficijent 
prijelaza topline sa pripadajućom izraĉunatom površinom. 
Tablica 8. Prikaz izraĉunatih vrijednosti za koeficijent prijelaza topline prema razliĉitim    
korelacijama 
Naziv autora 
α, W/m2K A, m2 
Hladni fluid Topli fluid izraĉunata stvarna 
Bounape 833,97 339,72 0,2123 0,23 
Jackson i Troupe 259129,99 25919,48 0,0053 0,23 
Kays i Crawford 1362,89 657,08 0,1189 0,23 
Kakac i Liu 1088,71 415,95 0,1737 0,23 
Pomoću Bounape jednadţba izraĉunat je koeficijent prijelaza topline ĉija vrijednost daje 
pribliţno slaganje teorijske i stvarne površine. 
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    (23) 
 
gdje je ekvivalentni promjer odreĊen prema jednadţbi: 
    
   
 (   )
. (24) 
Reynoldsova znaĉajka na strani tople i hladne vode raĉuna se: 
 
   
    ̇ 
 
 
(25) 
Masena brzina fluida izraĉunava se prema izrazu: 
 
  ̇  
 ̇
     
 (26) 
gdje je a širina ploĉe, b razmak izmeĊu ploĉa i n broj prolaza izmeĊu ploĉa hladnog, odnosno 
toplog fluida.  
Prandtlova znaĉajka izraĉunava se prema navedenom izrazu: 
    
    
 
 
(27) 
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4. REZULTATI 
U ovom poglavlju dan je pregled dobivenih rezultata. Rezultati su podijeljeni u dvije osnovne 
skupine: 
1. OdreĊivanje stabilnosti i termo-fizikalnih svojstava za: 
a) ĉiste nanosuspenzije, 
b) nanosuspenziju s razliĉitim stabilizatorima 
2. Rezultati dobiveni primjenom nanofluida u ploĉastom izmjenjivaĉu topline za: 
a) ĉistu nanosuspenziju, 
b) nanosuspenziju s razliĉitim stabilizatorima. 
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4.2. ODREĐIVANJE STABILNOSTI I TERMO-FIZIKALNIH SVOJSTAVA  
4.2.1. Stabilnost i termo-fizikalna svojstva ĉiste nanosuspenzije 
 
      
a) b) 
 
Slika 14. Prikaz pripravljene nanosuspenzije s 20:80 – gly:voda i 0,7 % ĉestica Al2O3 nakon 
a) 7 dana i b) mjesec dana 
 
 
 
Slika 15. Promjena broja jedinica zamućenja s vremenom za nanosuspenzije dobivene u 
smjesi voda-glicerol 
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Slika 16. Promjena gustoće nanofluida s volumnim udjelom nanoĉestica 
 
 
 
Tablica 9. Usporedba izmjerene i izraĉunate gustoće nanofluida 
φ, % ρ (Pak i Cho) kg/m
3
 ρexp, kg/m
3
 ODSTUPANJE, % 
0,0 1052,13 1040,20 1,13 
0,3 1060,70 1044,73 1,51 
0,7 1072,10 1061,86 0,95 
1,0 1079,74 1079,73 0,00 
1,4 1091,87 1082,50 0,86 
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Slika 17. Grafiĉki prikaz ovisnosti smiĉnog naprezanja o smiĉnoj brzini za uzorak 0,3% Al2O3 
suspendiran u 80 % vode i 20% glicerolu pri razliĉitim temperaturama. 
 
 
 
 
 
Slika 18. Promjena viskoznosti suspenzije ĉestica Al2O3 u smjesi kapljevina 20% glicerola i 
80% voda o temperaturi 
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Slika 19. Promjena viskoznosti pripremljenih nanosuspenzija s volumnim udjelom 
nanoĉestica pri 35 °C 
 
 
 
 
Tablica 10. Usporedba izmjerene i izraĉunate viskoznosti nanofluida 
φ, % η,teorija (Einstein), Pas ηexp, Pas ODSTUPANJE, % 
0 0,001400 0,0014 0,00 
0,3 0,001411 0,0013 7,83 
0,7 0,001425 0,0017 14,95 
1 0,001435 0,0023 37,60 
1,4 0,001449 0,0024 39,62 
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Tablica 11. Izraĉunate vrijednosti koeficijenta toplinske vodljivosti prema razliĉitim 
modelima 
λ, kJ/(m∙K) 
MODELI 0,3% Al2O3 0,7% Al2O3 1,4% Al2O3 
Maxwell 0,4405 0,4457 0,4547 
Pak/Cho 0,4466 0,4597 0,4826 
Timofeewa 0,4407 0,4461 0,4552 
WASP 0,4405 0,4457 0,4547 
 
 
 
 
Slika 20. Promjena toplinske vodljivosti nanosuspenzije ovisno o volumnom udjelu 
nanoĉestica 
 
 
 
Tablica 12. Usporedba izmjerene i izraĉunate toplinske vodljivosti nanofluida 
φ, % λ,teorija (Wasp), W/(mK) λexp, W/(mK) ODSTUPANJE, % 
0 0,5300 0,5358 1,09 
0,3 0,5346 0,5462 2,16 
0,7 0,5407 0,5500 1,71 
1 0,5454 0,5572 2,15 
1,4 0,5516 0,5620 1,89 
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Slika 21. Promjena specifiĉnog toplinskog kapaciteta nanosuspenzija ovisno o volumnom 
udjelu nanoĉestica 
 
 
 
Tablica 13. Usporedba izmjerenog i izraĉunatog specifiĉnog toplinskog kapaciteta nanofluida 
φ, % cp,teorija (Li i Xuan), J/(kgK) cp,exp, J/(kg/K) ODSTUPANJE, % 
0 3291,50 4438,34 34,84 
0,3 3263,39 4387,03 34,43 
0,7 3226,71 4177,81 29,48 
1 3200,49 3887,07 21,45 
1,4 3164,92 3785,13 19,60 
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4.3.2. Stabilnost i termo-fizikalna svojstva nanosuspenzije sa stabilizatorom 
 
 
a) b) c) 
 
Slika 22. Prikaz pripravljenih suspenzija 20:80 – gly:voda  (0,7 % Al2O3) a) sa 
stabilizatorom: a) Arapska guma, b) Tween 20, c) Triton X100 stare 7 dana 
 
 
 
 
 
a) b) c) 
 
Slika 23. Prikaz pripravljenih suspenzija 20:80 – gly:voda (0,7 % Al2O3) a) sa stabilizatorom: 
a) Arapska guma, b) Tween 20, c) Triron X100 nakon mjesec dana 
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a) b) 
 
c) d) 
 
Slika 24. Grafiĉki prikaz ovisnosti smiĉne brzine o smiĉnom naprezanju za uzorak a) 0,7% 
Al2O3 suspendiran u 80 % vode i 20% glicerolu pri razliĉitim temperaturama i stabilizatoru: b) 
Arapska guma, c) Tween 20 i d) Triton X100. 
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Slika 25. Ovisnost viskoznosit o temperaturi 
 
Tablica 14. Izmjerene vrijednosti gustoće suspenzije s navedenim stabilizatorima 
ĉista suspenzija ĉista suspenzija + stabilizatori 
Arapska guma Tween 20 Triton X100 
T,  C ρ, g/cm3 T,  C ρ, g/cm3 T,  C ρ, g/cm3 T,  C ρ, g/cm3 
30,0 1,0891 29,2 1,0916 29,3 1,0826 29,0 1,0896 
 
Tablica 15. Izmjerene vrijednosti toplinske vodljivosti pomoću ureĊaja Transient hot bridge 1 
(THB 1) za uzorak 0,2:0,8 – gly:voda s 0,7 % Al2O3 
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T, °C 
λ, 
W/(mK) 
T, °C 
λ, 
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T, °C 
λ, 
W/(mK) 
34,43 0,5114 30,22 0,5293 30,76 0,5339 
33,40 0,5333 30,14 0,5264 30,70 0,5365 
32,42 0,5049 30,22 0,5235 30,44 0,5143 
30,39 0,5049 30,17 0,5214 30,61 0,5098 
29,61 0,5056 30,29 0,5207 30,42 0,5384 
srednje 
vrijednosti 
0,51202  0,52426  0,52658 
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4.4. REZULTATI MJERENJA U IZMJENJIVAĈU TOPLINE 
4.4.1. Rezultati mjerenja s razliĉitim protokom toplog fluida i s konstantnom  
koncentracijom ĉestica Al2O3 
 
Slika 26. Ovisnost koeficijenta prijelaza topline o Reynoldsovoj znaĉajci za uzorak od 0,7% 
Al2O3 suspendiranih u vodi i glicerolu pri razliĉitim protocima hladnog fluida 
 
 
Slika 27. Ovisnost koeficijenta prolaza topline o Reynoldsovoj znaĉajci za uzorak od 0,7% 
Al2O3 suspendiranih u vodi i glicerolu pri razliĉitim protocima hladnog fluida 
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Slika 28. Ovisnost Nusseltove i Prandltove znaĉajke o Reynldsovoj 
 
Tablica 16. Eksperimentalno odreĊivanje eksponenta m i faktora k pri razliĉitim protocima 
V, L/min m k 
0,6 1,7622 0,0105 
1 1,3885 0,0325 
1,3 0,4547 0,1443 
 
 
Slika 29. Ovisnost eksponenta m i faktora k o protoku 
y = 0,0105x1,7622 
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Slika 30. Grafiĉka ovisnost ukupno prenesene topline i Reynoldsova broja 
 
 
 
 
 
Slika 31. Grafiĉka ovisnost izraĉunate efikasnosti i Reynoldsova broja 
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Slika 32. Grafiĉka ovisnost broja jedinica prijenosa i Reynoldsova broja 
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4.4.2. Rezultati mjerenja sa stabilizatorom 
 
Grafovi u ovom poglavlju napravljeni su na temelju mjerenja s: 
1. 20% glicerola i 80% vode 
2. 20% glicerola, 80% vode i 0,7% Al2O3 
3. 20% glicerola, 80% vode, 0,7% Al2O3 i 0,5% stabilizatora Tween 20, 
pri konstantnom protoku hladnog fluida od 1,3 L/min i razliĉitim vrijednostima protoka 
toplog nanofluida. 
 
 
 
 
Slika 33. Ovisnost koeficijenta prijelaza topline o Re znaĉajci pri konstantom protoku hladnog 
fluida od 1300 mL/min, te razliĉitim vrijednostima protoka toplog fluida 
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Slika 34. Ovisnost koeficijenta prolaza topline o Re znaĉajci pri konstantom protoku hladnog 
fluida od 1300 mL/min, te razliĉitim vrijednostima protoka toplog fluida 
 
 
 
 
Slika 35. Ovisnost Nusseltove i Prandltove znaĉajke o Reynldsovoj znaĉajci za 20:80-
glicerol:voda, suspenzije koje sadrţe 0,7% nanoĉestica Al2O3 koje su raspršene u 20% 
glicerola i 80% vode, te pomiješane sa stabilizatorom Tween 20 
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Tablica 17. Eksperimentalno odreĊivanje eksponenta m i faktora k za uzorke koji sadrţe 20% 
glicerola i 80% vode 
UZORAK m k 
1 0,6796 0,0827 
2 0,5771 0,1195 
3 0,7881 0,0973 
 
 
 
 
Slika 36. Grafiĉka ovisnost ukupno prenesene topline i Reynoldsova broja 
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Slika 37. Grafiĉka ovisnost izraĉunate efikasnosti i Reynoldsova broja 
 
 
 
 
Slika 38. Grafiĉka ovisnost broja jedinica prijenosa i Reynoldsova broja 
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5. RASPARAVA 
5.1.  STABILNOST I TERMO-FIZIKALNA SVOJSTVA 
5.1.1. Stabilnost i termo-fizikalna svojstva ĉiste nanosuspenzije 
Da bi se nanofluid mogao uspješno koristiti u izmjenjivaĉima topline potrebno je prethodno 
pripremiti stabilnu nanosuspenziju te odrediti njegova osnovna fizikalno - toplinska svojstva 
(viskoznost, gustoću, specifiĉni toplinski kapacitet, koeficijent toplinske vodljivosti…). 
Pregledom literature, moţe se zakljuĉiti da suspenzija treba biti stabilna oko mjesec dana da 
bi se mogla koristiti u izmjenjivaĉu topline. Miješanjem vode i glicerola u masenom omjeru 
80:20 s razliĉitim volumnim udjelima nanoĉestica Al2O3 dobivena je stabilna nanosuspenzija 
više od 30 dana. Stabilnost je postignuta djelovanjem ultrazvuĉne sonde u trajanju od 1 sat, 
pri amplitudi 20%. Kako bi se poboljšala stabilnost ispitana su termo-fizikalna svojstva, 
stabilnost i primjena nanofluida u IT uz dodatak razliĉitih stabilizatora.  
Da bi se odredio period stabilnosti nanosuspenzije, vizualno je praćeno da li dolazi do 
sedimentacije. Slika 14 a) snimljena je nakon 7 dana i nije vidljiva bistra zona. Na slici 14 b) 
koja je slikana nakon mjesec dana, takoĊer nije vidljiva bistra zona. Osim vizualne metode, 
stabilnost suspenzija bez stabilizatora za razliĉite volumne udjele nanoĉestica, definirana je i 
promjenom nefelometrijskih jedinica turbiditeta do 50 dana. Na slici 15. moţe se uoĉiti manja 
promjena broja nefelometrijskih jedinica s vremenom za manje koncentracije nanoĉestica. 
Naime, ukoliko dolazi do sedimentacije ĉvrstih ĉestica u kapljevini, broj nefelometrijskih 
jedinica će se smanjivati ili povećavati, ovisno o tome da li svjetlost prolazi kroz bistru ili 
ugušćenu sedimentacijsku zonu. Najveća nestabilnost nanosuspenzije moţe se uoĉiti (najveća 
promjena broja nefelometrijskih jedinica) pri najvećim koncentracijama nanoĉestica 
(=1,4%).  
Kako bi se ispitala valjanost jednadţbi za odreĊivanje termo-fizikalnih svojstava nanofluida 
provedeno je eksperimentalno mjerenje gustoće, viskoznosti, specifiĉnog toplinskog 
kapaciteta i toplinske vodljivosti, pri sobnoj temperaturi, pomoću instrumenata koji su opisani 
u poglavlju 3.2.. Izraĉunate i izmjerene vrijednosti gustoće prikazane su na slici 16., vidljivo 
je da gustoća raste zajedno s povećanjem volumnog udjela nanoĉestica u suspenziju. 
Odstupanje izmeĊu teorijske i eksperimentalne vrijednosti je malo i iznosi do 1,5 % (tablica 
9). 
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Slika 17. prikazuje ovisnost smiĉnog naprezanja o smiĉnoj brzini za nanofluid volumne 
koncentracije 0,3% pri razliĉitim temperaturama, ovisnost je linearna, a smiĉno naprezanje se 
povećava s povećanjem smiĉne brzine. Ovakva ovisnost ukazuje da se suspenzija ponaša kao 
newtonska tekućina te je za svaku temperaturu dana jednadţba reološkog ponašanja. 
Reološko ponašanje odreĊeno je za sve pripremljene suspenzije u rasponu temperatura od 15 
do 55 °C te su njihove viskoznosti prikazane u ovisnosti o temperaturi, za sve volumne udjele 
nanoĉestica (slika 18.). Viskoznost ispitivanih suspenzija povećava se sniţenjem temperature 
i povećanjem volumnog udjela nanoĉestica. Odstupanje je vidljivu za najvišu temperaturu. Do 
ovog odstupanja dolazi u podruĉju niskih viskoznosti nanofluida kada dolazi do većih 
odstupanja u mjerenju smiĉnog naprezanja (slika 18). U primjeni nanofluida u izmjenjivaĉima 
topline poţeljno je što manje povećanje viskoznosti i gustoće u odnosu na bazni fluid zbog što 
manjeg pada tlaka (gubitaka energije) u sustavu [20]. MeĊutim, nemoguće je izbjeći 
povećanje gustoće i viskoznosti do kojeg dolazi, izmeĊu ostalog i zbog Brownovog gibanja 
raspršenih nanoĉestica u kapljevini ĉime se povećava gustoća i viskoznost nanofluida [21]. 
Eksperimentalni podaci za viskoznosti pokazuju na slici 19. da viskoznost raste zajedno s 
povećanjem volumnog udjela nanoĉestica u suspenziju. Odstupanje izmeĊu teorijske i 
eksperimentalne vrijednosti je veliko (tablica 10). Prema Einstenovoj jednadţbi viskoznost 
suspenzije ovisi samo o koncentraciji raspršenih ĉestica. Einsteinova teorija ne uzima u obzir 
hidrodinamiĉke smetnje i Brownovo gibanje ĉestica [21].  
Kako u literaturi postoji ĉitav niz predloţenih izraza za odreĊivanje koeficijenta toplinske 
vodljivosti, ispitani su neki od njih (tablica 2). U tablici 11. prikazane su dobivene vrijednosti, 
vidljivo je da se s odabranim jednadţbama dobivaju sliĉne vrijednosti, a u proraĉunu je 
korišten izraz prema Waspu. Povećanjem koncentracije nanoĉestica, a zbog povećanog 
koeficijenta toplinske vodljivosti nanoĉestica, povećava se koeficijent toplinske vodljivosti 
cijele suspenzije. Njihove vrijednosti odreĊene su eksperimentalno na instrumentu Transient 
hot bridge 1 (THB 1). Na slici 20 i u tablici 12 vidljivo je dobro slaganje teorijske i 
eksperimentalne vrijednosti za toplinsku vodljivost.  
Na slici 21 je prikazana usporedba izmjerenog i izraĉunatog specifiĉnog toplinskog kapaciteta 
nanofluida. Specifiĉni toplinski kapacitet metalnih oksida je manji nego kod kapljevina te se 
vidi smanjenje toplinskog kapaciteta nanofluida s povećanjem volumne koncentracije ĉestica. 
TakoĊer je vidljivo i veće odstupanje izmeĊu izmjerenih i izraĉunatih vrijednosti (tablica 13). 
Do ove pogreške dolazi zbog metode koja se koristila pri odreĊivanju koeficijenta 
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temperaturne vodljivosti. Kako bi se izbjegla konvekcija u kapljevini prilikom odreĊivanja 
koeficijenta temperaturne vodljivosti, sve suspenzije su gelirane, odreĊen im je koeficijent 
toplinske vodljivosti, te izraĉunat specifiĉni toplinski kapacitet. Iako dolazi do odstupanja od 
vrijednosti specifiĉnog toplinskog kapaciteta izraĉunatih jednadţbom prema modelu I, 
odstupanja su znatno manja nego s podacima dobivenim mjerenjima u kapljevitoj fazi. 
TakoĊer, višestrukim mjerenjima u geliranim uzorcima, dokazana je reproducibilnost. 
Uvidom u termo-fizikalna svojstva i stabilnost pripravljenih suspenzija, suspenzija sa 0,7 
vol% nanoĉestica odabrana je za primjenu u ploĉastom izmjenjivaĉu topline te za ispitivanje 
sa stabilizatorima. 
 
5.1.2. Stabilnost i termo-fizikalna svojstva nanosuspenzije sa stabilizatorom 
Slike 22 i 23 prikazuje pripravljene nanosuspenzije sa stabilizatorima (0,7 vol%). Ispitivani 
stabilizatori su arapska guma (=2,5 mas%), Triton X100 (0,5 mas%) i Tween 20 (0,5 
mas%). U nanosuspenziji s dodatkom arapske gume došlo je do sedimentacije nanoĉestica 
unutar 7 dana. Nanosuspenzije pripravljene sa stabilizatorima Tween 20 i Triton X100 
pokazale su bolju stabilnost. Osim vizualnog odreĊivanja stabilnosti suspenzija sa 
stabilizatorom, odreĊena su i njihova termo-fizikalna svojstva. Pri odreĊivanju koeficijenta 
toplinske vodljivosti sa stabilizatorom Triton X100 uoĉava se manje odstupanje pri 
višestrukom ponavljanju mjerenja. Ovo se moţe pripisati nestabilnosti suspenzije. U tablici 14 
prikazane su vrijednosti gustoće za sustave sa stabilizatorom. Nanosuspenzija sa 
stabilizatorom Tween 20 ima najmanju gustoću (dok najveću gustoću ima sustav s Arapskom 
gumom.  
Grafiĉki prikaz (slika 24. a), c) i d)) ovisnosti smiĉne brzine o smiĉnom naprezanju pokazuje 
newtonowsko ponašanje kapljevine jer ovisnost je linearna te pravac prolazi kroz ishodište, a 
smiĉno naprezanje se povećava s povećanjem smiĉne brzine. Uzorak s arapskom gumom 
(slika 24. b)) ukazuje da se suspenzija ponaša kao Binghamov fluid. Kod Binghamovih fluida 
potrebno je savladati poĉetno naprezanje da se suspenzija poĉne ponašati kao fluid.  
Ovisnost viskoznosti ĉiste nanosuspenzije i nanosuspenzije sa stabilizatorima (arapska guma, 
Tween 20 i Triton X100) o temperaturi prikazana je na slici 25. Kod svih uzoraka vidljivo je 
da s povećanjem temperature viskoznost opada. Arapska guma pokazuje najveću viskoznost, 
dok ostali stabilizatori imaju viskoznost sliĉnu kao i ĉista nanosuspenzija. 
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Tablica 15 prikazuje vrijednosti koeficijenta toplinske vodljivosti za sustave koji u sebi sadrţe 
stabilizatore. Dodatkom stabilizatora u ĉistu nanosuspenziju smanjuje se koeficijent toplinske 
vodljivosti.  
Kao najbolji stabilizator pokazao se stabilizator Tween 20 jer je njegovom primjenom 
dobivena stabilna suspenzija duţe od 2 mjeseca, a gustoća i viskoznost suspenzije se neznatno 
razlikuju od suspenzije bez stabilizatora. 
 
5.2. MJERENJA U IZMJENJIVAĈU TOPLINE 
5.2.1. Mjerenja s razliĉitim protokom toplog fluida i s konstantnom koncentracijom 
ĉestica Al2O3 
Utjecaj hidrodinamiĉkih uvjeta i volumnog udjela nanoĉestica na prijenos topline u ploĉastom 
izmjenjivaĉu topline, prikazani su na slikama od 26 do 32. TakoĊer su predloţene korelacijske 
jednadţbe (Nu=f(Re, Pr)) koje su karakteristiĉne za razliĉite protoke hladnog nanofluida s 
volumnim udjelom nanoĉestica od 0,7% te za isti protok ĉistog fluida i sa dodatkom 
stabilizatora. 
Povećanjem Re znaĉajke na strani toplog fluida povećava se vrijednost koeficijenta prijelaza 
topline i ukupnog koeficijenta prolaza topline nanofluida (slika 26. i 27.). Naime, povećanjem 
protoka poboljšavaju se hidrodinamiĉki uvjeti i prijenos topline. Nadalje, moţe se primijetiti 
da pri većim protocima nanofluida dolazi do odstupanja. Razlog je što se pri većim protocima 
ne postiţu stacionarni uvjeti.  
Iz slike 29. je vidljivo da eksponent m opada s povećanjem protoka te da su njegove 
vrijednosti za niţe protoke hladnog fluida iznad 1. Budući da se vrijednost eksponenta m 
povezuje s hidrodinamiĉkim uvjetima i ĉija je vrijednost za razvijeno turbulentno podruĉje 
oko 0,8, zakljuĉeno je da su ovako visoke vrijednosti eksponenta dobivene zbog premalih 
protoka fluida za ovu veliĉinu i konstrukciju IT. Daljnja mjerenja i usporedbe (dodatak 
stabilizatora) provedene su pri najvećem protoku hladnog fluida. 
Slika 30. prikazuje kako prenesena toplina sa toplog na hladni fluid raste s porastom protoka 
nanofluida te s porastom protoka hladnog fluida. Kako se poboljšavaju hidrodinamiĉki uvjeti, 
bez obzira da li se radi o povećanju protoka na strani toplog ili hladnog fluida, dolazi i do 
povećanja prenesene topline. 
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Povećanjem protoka nanofluida dolazi do smanjenja efikasnosti (slika 31.) i broja jedinica 
prijenosa tvari, NTU (slika 32.) izmjenjivaĉa topline. Efikasnost je funkcija NTU, a iz 
jednadţbe 3. se vidi da je NTU u direktnoj vezi sa koeficijentom prolaza topline i protokom. 
Budući da se povećanjem protoka povećava i koeficijent prolaza topline, to dovodi do 
smanjenja efikasnosti, odnosno veći protoci smanjuju efikasnost rada izmjenjivaĉa. Dakle, pri 
većim protocima dolazi do smanjenja efikasnosti, broja jedinica prijenosa u izmjenjivaĉu 
topline. Unatoĉ smanjenju djelotvornosti povećanjem protoka toplog fluida, dobivene 
djelotvornosti su visoke. Odstupanje od navedenog trenda ponovno je vidljivo za niţe protoke 
hladnog fluida. 
 
5.2.2. Mjerenja sa stabilizatorom  
U nanosuspenziju koja se sastoji od 20% glicerola, 80% vode i 0,7 % Al2O3 dodano je 0,5% 
stablilizatora Tween 20. Nedostatak ovog stabilizatora je pojava pjenjenja zbog smanjenja 
površinske napetosti, ali iz rezultata koji slijede, proizlazi da to ne utjeĉe na prijenos topline. 
Na slikama od 33 do 38 prikazana su rezultati dobiveni u PIT korištenjem fluida bez dodatka 
nanoĉestica te nanofluida istog volumnog udjela nanoĉestica sa i bez stabilizatora. 
UsporeĊujući nanosuspenziju bez dodatka stabilizatora i s dodatkom stabilizatora vidljiv je 
porast koeficijenta prijelaza topline i koeficijenta prolaza topline. Dodatkom stabilizatora se 
sprjeĉava sljepljivanje nanoĉestica i nastajanje aglomerata što pospješuje prijenos topline bez 
obzira na smanjenje koeficijenta toplinske vodljivosti do kojeg dolazi korištenjem 
stabilizatora (slika 33. i 34.). Iz slika je vidljivo da fluid bez dodanih nanoĉestica ima 
najmanji koeficijent prijenosa topline. 
Utjecaj hidrodinamiĉkih uvjeta na toplinska i reološka svojstva nanofluida prikazana su na 
slici 35. Predloţene su korelacijske jednadţbe koje su karakteristiĉne za razliĉite protoke 
toplog nanofluida s volumnim udjelom nanoĉestica od 0,7% i stabilizatorom Tween 20. 
Eksperimetalno su odreĊeni parametri m i k. Tablica 17. pokazuje rast parametra m, a pad 
parametra k s dodatkom stabilizatora, što se povezuje s poboljšanim uvjetima za prijenos 
topline. To potvrĊuje i slika 36. gdje je vidljivo da se dodatkom stabilizatora povećava 
ukupno prenesena toplina. Gustoća nanosuspenzije sa stabilizatorom je veća, te se time 
ostvaruje veća kapacitivna brzina na strani toplog fluida, te dolazi do smanjenja efikasnosti i 
broja jedinica prijenosa (slika 37. i 38.). 
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6. ZAKLJUĈCI 
Na temelju vizualnog praćenja instrumenta 3 u 1 FTN zakljuĉeno je da su pripremljene 
suspenzije stabilne u periodu od dva mjeseca. 
Nanofluid se pokazao prikladnim za upotrebu u ploĉastom izmjenjivaĉu topline. Ne uzrokuje 
zaĉepljenja, a izmjenjivaĉ se lako ĉisti. 
Povećanjem volumnog udjela nanoĉestica u baznim fluidima, te povećanjem protoka toplog 
fluida uz konstantni protok hladnog fluida, dolazi do povećanja koeficijenta prijelaza i 
ukupnog prolaza topline nanofluida. TakoĊer se povećava se i izmijenjena toplina izmeĊu 
toplog i hladnog fluida. Dodatak stabilizatora ima isti uĉinak. 
Dobivene su korelacijske jednadţbe koje definiraju utjecaj hidrodinamike na prijenos topline 
u nanofluidu.  
Vrijednost eksponenta m, povećava se u usporedbi s vrijednostima dobivenih za vodu u 
laminarnim uvjetima strujanja. 
Dobivene vrijednosti djelotvornosti su visoke, ali se smanjuju povećanjem protoka 
nanofluida. 
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7. POPIS SKRAĆENICA I SIMBOLA 
 
 
Simboli 
A  površina prijenosa topline, m2 
a  širina ploĉe, m 
b  razmak izmeĊu ploĉa, m 
cp  specifiĉni toplinski kapacitet, J/(kgK) 
F  Foulingov faktor, - 
K  ukupni koeficijent prolaza topline, W/m
2
K 
l  duljina, m 
m  masa, kg 
 ̇  maseni protok, kg/s 
 ̇  toplinski fluks, J/s 
∆p  pad tlaka, Pa 
T  temperatura, K 
∆TLM  srednja logaritamska razlika temperature, K 
V  volumen, m
3
 
v  brzina, m/s 
 
 
Grĉka slova 
   koeficijent prijelaza topline, kJ/m2 
   koeficijent toplinske ekspanzije nanofluida, - 
    volumni udio nanoĉestica,- 
   kinematiĉka viskoznost, m2/s 
    volumni udio ĉvrstih ĉestica, - 
   koeficijent toplinske vodljivosti stjenke, W/mK 
   dinamiĉka viskoznost, Pas 
   gustoća, kg/m3 
ξ  faktor trenja,- 
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Indeksi 
bf  bazni fluid 
ĉ  ĉestica 
e  ekvivalentno 
eff  nanolfuidi 
f  fluid 
H  hladni 
iz  izlaz 
LM   logaritam 
nf  nanofluid 
T  topli, talište 
ul  ulaz 
V  vrelište 
v,w  voda 
 
 
Bezdimenzijske znaĉajke 
   
   
 
  Nusseltova znaĉajka 
   
    
 
  Prandtlova znaĉajka 
   
      
 
  Reynoldsova znaĉajka 
 
 
Skraćenice 
GLY   glicerol 
NTU   number of transfer units 
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